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[bookmark: _Toc134795519]1 总    则

1.0.1 为贯彻国家和北京市有关节约能源、保护环境、实现碳达峰和碳中目标的法律、法规和政策，进一步降低北京市公共建筑能耗，提升公共建筑品质，规范超低能耗公共建筑设计，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于北京市新建、扩建和改建的超低能耗公共建筑节能设计。
1.0.3 超低能耗公共建筑应符合北京市现行标准《绿色建筑评价标准》DB11/T 825二星级的要求。
[bookmark: _Hlk127976747][bookmark: _Hlk74832443]1.0.4 超低能耗公共建筑设计除应符合本标准外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。 
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2.0.1 超低能耗公共建筑 ultra-low energy public building
适应气候特征和场地条件，通过被动式建筑设计大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，主动技术措施大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以较少的能源消耗提供舒适室内环境，且其室内环境参数和能效指标符合本标准规定，建筑能耗水平应较2016年国家建筑节能设计标准降低60%以上的公共建筑。
2.0.2 性能化设计 performance oriented design
    以建筑室内环境参数和能效指标为性能目标，利用建筑模拟工具，对设计方案进行优化，最终达到预定性能目标要求的设计过程。
2.0.3 建筑能耗综合值building energy consumption 
设定计算条件下，单位面积年供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯的终端能耗量和可再生能源系统发电量，利用能源换算系数换算成电量后，两者的差值。单位为kWh/ (m2·a)。
2.0.4建筑综合节能率  building energy saving rate
设计建筑能耗综合值和基准建筑能耗综合值的差值，与基准建筑能耗综合值的比值。
2.0.5建筑本体节能率building energy efficiency improvement rate
设定计算条件下，不包括可再生能源发电量的设计建筑能耗综合值与基准建筑能耗综合值的差值，与基准建筑能耗综合值的比值。
2.0.6可再生能源利用率utilization ratio of renewable energy 
供暖、通风、供冷、照明、生活热水、电梯系统等建筑用能系统中可再生能源利用量占其能量需求量的比例。
2.0.7 建筑碳排放强度指标 building carbon dioxide emission intensity
建筑运行条件下，单位面积年供暖、通风、空调、照明、生活给水、生活热水、电梯、插座与炊事的终端能耗量和建筑本体及周边可再生能源系统发电量，按照碳排放因子换算成二氧化碳排放量后，两者的差值。建筑碳排放强度指标不包括电动车充电等不在建筑内实际使用的能源消耗所产生的碳排放，其计算单位为(kgCO2/m2·a)。
2.0.9 气密性air tightness of building envelope
建筑在封闭状态下阻止空气渗透的能力，用于表征建筑或房间在正常密闭情况下的无组织空气渗透量。通常采用压差实验检测建筑的气密性，以换气次数N50，即室内外50pa压差下换气次数来表征建筑的气密性。
2.0.10 气密层 air tightness layers
由气密性材料和部件、抹灰层等形成的防止空气渗透的连续构造层。
2.0.11 气密性材料 air tightness material 
对建筑外围护结构室内侧的缝隙进行密封、防止空气渗透的材料。
2.0.12 防水透汽材料water proof and vapor-permeable material  
对建筑外围护结构室外侧的缝隙进行密封并兼具防水及允许水蒸气透出功能的材料。
2.0.13 断热桥锚栓anti-thermal bridge fixer
通过特殊的构造设计，能有效减小或阻断锚钉热桥效应的锚栓。
2.0.14 显热交换效率 sensible heat exchange effectiveness 
对应风量的新风进口、送风出口温差与新风进口、回风进口温差之比。
2.0.15 全热交换效率 total heat exchange effectiveness   
对应风量的新风进口、送风出口焓差与新风进口、回风进口焓差之比。
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3.0.1建筑设计应优先采用被动式建筑技术降低建筑冷热量需求，通过建筑用能系统的能效提升降低建筑暖通空调、给水排水、照明及电梯等系统能源消耗，并利用可再生能源对建筑能源消耗进行平衡和替代。
3.0.2 建筑设计应采用性能化设计方法。
3.0.3建筑设计应满足本标准第5章规定的技术指标要求，并对建筑空间风光环境、热桥、气密性、新风热回收、供冷供热、照明、可再生能源利用等技术进行专项设计。
3.0.4 建筑设计应采用建筑光伏一体化系统。
3.0.5建设方案和初步设计文件应包含建筑碳排放分析报告。碳排放强度指标的计算应符合本标准附录D 的规定。
3.0.6 建筑公共空间应进行全装修，采用无污染环境友好型材料及部品，并宜采用建筑与装修一体化设计。
3.0.7 设计宜编制用户使用手册，向业主及使用者介绍建筑使用方法。公共空间宜设公告牌，公示与节能有关的用户注意事项等信息。
3.0.8超高超大、类型特殊的超低能耗公共建筑，除应符合本标准的规定外，尚应组织专家对设计方案进行专项论证。
3.0.9 超低能耗公共建筑的能耗综合值及碳排放强度的平均值可按附录E确定。

[bookmark: _Toc134795522]4 性能化设计

4.0.1性能化设计应根据本标准第5章规定的技术指标要求，经建筑能耗模拟计算与优化，确定超低能耗公共建筑的设计方案。
4.0.2 性能化设计宜采用协同设计的组织形式，景观、机电等专业的设计或顾问单位、使用单位、业主单位、施工单位及造价单位等各相关方宜在建筑设计阶段提出相关要求，并参与设计决策。
4.0.3 性能化设计流程，宜符合下列要求：
   1 设定室内环境参数和能效指标；
2 确定初步设计方案；
3 利用能耗模拟计算软件等工具进行初步设计方案的定量分析及优化；
4 分析优化结果并进行达标判定。当技术指标不能满足所确定的目标要求时，应修改初步设计方案重新进行定量分析及优化，直至满足目标要求；
5 确定最终设计方案；
6 编制性能化设计报告。
4.0.4 室内环境参数和能效指标，应包括下列内容：
1 空气温度和相对湿度、室内新风量、噪声等室内环境参数；
2 供暖、供冷、照明、生活热水、电梯的能耗综合值，建筑总能耗综合值及建筑气密性指标等能效指标。
4.0.5根据建筑功能、环境资源条件和场地条件，性能化设计应以降低建筑供暖年耗热量和供冷年耗冷量为目标，采用被动式建筑设计手段优先进行初步方案设计，并以初步设计方案作为设计定量分析及优化的基础。
4.0.6定量分析及优化应以建筑能效指标为目标，且建筑能效指标的计算方法应符合本标准附录C的规定。
4.0.7 定量分析及优化应对影响建筑负荷及能耗的建筑和设备关键参数进行定量分析，并在此基础上进行参数的优化与选取。
4.0.8 性能化设计宜进行建筑全寿命期的经济效益分析，并在此基础上进行技术措施的选取。 
4.0.9 达标判定时，应对下列内容进行验证：
1 室内环境参数及能效指标是否满足本标准要求；
   2 能效指标计算方法是否符合本标准附录C的要求；
   3 选取的技术是否满足技术经济分析要求。
4.0.10 性能化设计应提交性能化设计报告，包括下列内容:
   1 建筑概况；
   2 室内环境参数及能效指标；
   3 关键参数的分析及优化报告；
   4 能效指标计算报告；
   5 碳排放计算报告。
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5.0.1超低能耗公共建筑应符合表5.0.1建筑能效指标的规定。
表5.0.1 超低能耗公共建筑能效指标
	建筑综合节能率（%）
	≥60%

	
建筑本体性能指标
	建筑本体节能率（%）
	≥35%

	
	建筑气密性
（换气次数N50）
	≤1.0

	可再生能源利用率（%）	
	≥10%


5.0.2室内热湿环境参数应符合表5.0.2规定。
[bookmark: OLE_LINK7]表5.0.2 超低能耗公共建筑室内热湿环境参数
	室内环境参数
	冬季
	夏季

	温度（℃）①
	≥20
	≤26

	相对湿度（%）
	≥30②
	≤60


注：①室内温度的设定应满足国家相关运行管理规定；
②冬季室内湿度不参与能耗指标的计算。
5.0.3 新风量应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376的规定。
5.0.4 室内允许噪声限值应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016中关于噪声限值的规定。
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[bookmark: _Toc134795525]6.1建筑设计
6.1.1 建筑群体规划布局应进行建筑室外风环境、日照模拟分析与优化设计，营造适宜的微气候。通过优化建筑总平面布局、合理选择和利用生态景观与绿化等措施，夏季增强自然通风、减少热岛效应，冬季增加日照、避免冷风对建筑的影响。建筑的主朝向宜为南北朝向，主入口宜避开北向和西北向，降低建筑冷热量需求。
6.1.2 建筑单体应保持较小的体形系数、适宜的窗墙比和较小的屋顶透光面积比例，相关指标应符合现行地方标准《公共建筑节能设计标准》DB11/687的规定。
6.1.3建筑空间组织应有利于自然通风。通过建筑平面布局优化和室内空间组织，利用风压形成室内空气对流；根据空间使用功能和环境要求设置可开启外窗，可开启扇的位置需避免设在室外通风不良区域，且应避免气流短路；大进深建筑宜设置中庭，并利用中庭可开启天窗的烟囱效应，形成自下而上的气流，达到自然通风效果。
6.1.4建筑平面设计应充分考虑天然采光。合理控制建筑平面的进深，减少照明能耗；当建筑平面的进深较大时，可通过设置中庭和屋顶天窗等措施，将自然光引入建筑内部。
6.1.5建筑功能布局应在保证室内热舒适度的前提下，利于建筑能耗的降低。宜将室内热环境需求相近的功能空间集中布置；人员长期停留的主要功能用房宜南向布置，设有自发热设备的用房宜贴临北向外墙布置；宜采取设置封闭阳台、走廊等过渡空间的设计方式，提升室内热环境稳定性，并减少冷热能耗。
6.1.6 宜采用通风屋面、屋顶绿化等技术措施，有效组织气流、调节太阳辐射热的吸收，提升室内风环境、热环境的舒适性。
6.1.7玻璃幕墙设计应在保证建筑功能和建筑效果的前提下，通过合理的使用面积、设置方向、玻璃材质和遮阳形式等，实现玻璃幕墙的能耗控制。
6.1.8建筑设计应选用高性能的建筑保温系统及门窗，选择时可按本标准附录A和附录B确定。
6.1.9 建筑门窗洞口的设计应有利于过渡季和夏季自然通风以及所需功能空间的天然采光，并进行自然通风和天然采光专项优化设计。
6.1.10遮阳设计应根据房间的使用要求以及窗口所在朝向综合确定。外窗遮阳宜采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳的方式；当采用固定遮阳时，南向外窗应采用水平固定外遮阳的方式，东向和西向外窗应采用垂直固定外遮阳的方式。在技术经济可行的前提下可采用变色玻璃等选择性遮阳措施。
6.1.11地下空间宜采用设置采光天窗、采光侧窗、下沉式广场（庭院）、光导管等措施，降低照明能耗。
[bookmark: _Toc134795526]6.2围护结构
6.2.1 围护结构性能参数可按照表6.2.1选取。
表6.2.1 围护结构性能参数
	围护结构
	性能参数及单位
	参数值

	外墙
	传热系数K值[W/（m2·K）]
	0.10~0.30

	屋面
	传热系数K值[W/（m2·K）]
	[bookmark: OLE_LINK11]0.10~0.30

	地面
	传热系数K值[W/（m2·K）]
	0.25~0.40

	外窗
	传热系数K值[W/（m2·K）]
	≤1.0

	
	太阳得热系数综合SHGC值
	冬季：SHGC≥0.45
夏季：SHGC≤0.30

	
	气密性
	≥8级

	透光幕墙
	传热系数K值[W/（m2·K）]
	≤1.60

	
	太阳得热系数综合SHGC值
	冬季：SHGC≥0.45
夏季：SHGC≤0.30

	
	气密性
	≥4级


6.2.2 围护结构应进行削弱或消除热桥的专项设计，外围护结构应保证保温层的连续性。
6.2.3 外墙无热桥设计应符合下列规定：
1 外结构性悬挑、延伸等宜采用与主体结构部分断开的方式。
2 外墙保温为单层保温时，应采用锁扣方式连接；为双层保温时，应采用错缝粘接方式。
3 墙角处宜采用成型保温构件。
4 保温层采用锚栓固定时，应采用断热桥锚栓。
5 应避免在外墙上固定导轨、龙骨、支架等可能导致热桥的部件；当必需固定时，应在外墙上预埋断热桥的锚固件，并宜采用减少接触面积、增加隔热间层及使用非金属材料等措施降低传热损失。
6 雨棚、门廊等外挑构件宜采用设置独立基础的形式，与墙体断开。当与墙体未断开时，应在外墙上预埋断热桥的锚固件连接固定，并宜采用减少接触面积、增加隔热间层及使用非金属材料等措施降低传热损失。
7 穿墙管道与预留孔洞间隙应便于保温材料填充，预留孔洞直径宜大于管径100mm以上，墙体结构或套管与管道之间应填充保温材料。
6.2.4 外门窗无热桥设计应符合下列规定：
1 外门窗安装方式应根据墙体的构造方式进行优化设计。当墙体采用外保温系统时，外门窗可采用整体外挂式安装，门窗框内表面宜与基层墙体外表面齐平。装配式夹心保温外墙，外门窗宜采用内嵌式安装方式。外门窗与基层墙体的连接件应采用阻断热桥的处理措施。
2 外门窗框外表面与基层墙体的连接处宜采用防水透汽材料密封，门窗内表面与基层墙体的连接处应采用气密性材料密封。
3 窗户外遮阳设计应与主体建筑结构可靠连接，连接件与基层墙体之间应采取阻断热桥的处理措施。
6.2.5玻璃幕墙无热桥设计应符合下列规定：
1 幕墙的安装方式应根据其构造方式进行优化设计。幕墙安装的连接件应采用阻断热桥的处理措施，幕墙框架应采用断桥隔热型材，避免外露型材部位产生热桥；
2 宜选用三玻双中空LOW-E玻璃，并采用惰性气体填充，两层玻璃之间应采用暖边间隔条；
3 宜加强层间结构部位及幕墙非透明部位的保温性能；
4 幕墙开启部位应采用高性能密封窗；
5 幕墙与基层墙体的连接处，应采用防水透汽材料密封。
6.2.6 屋面无热桥设计应符合下列规定：
1 屋面保温层应与外墙的保温层连续，不得出现结构性热桥；当采用分层保温材料时，应分层错缝铺贴，各层之间应妥善粘接。
2 屋面保温层靠近室外一侧应设置防水层，防水层宜延续到女儿墙顶部盖板内；屋面结构层上，保温层下应设置隔汽层；屋面隔汽层设计及排气构造设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。
3 女儿墙等突出屋面的结构体，其保温层应与屋面、墙面保温层连续，不得出现结构性热桥。女儿墙、土建风道出风口等薄弱环节，宜设置金属盖板，以提高其耐久性，金属盖板与结构连接部位，应采取避免热桥的措施。
4 穿屋面管道与预留洞口间隙应便于保温材料填充，预留孔洞宜大于管道外径100mm以上。伸出屋面外的管道宜设置套管进行保护，套管与管道间应填充保温材料，保温材料厚度不宜小于50mm。
5 落水管穿越女儿墙处，管道与预留孔洞间隙应便于保温材料填充，预留孔洞直径宜大于管径100mm以上。
6.2.7 地下室和地面无热桥设计应符合下列规定：
1 地下室外墙外侧保温层应与地上部分保温层连续，并应采用吸水率低的保温材料；地下室外墙外侧保温层应延伸到地下冻土层以下，或完全包裹住地下结构部分；地下室外墙外侧保温层内部和外部宜分别设置一道防水层，防水层应延伸至室外地面以上，距离宜大于350mm；
2 无地下室时，地面保温与外墙保温应尽量连续、无热桥；如保温无法连续设置，应在保温层断开处在两侧重叠搭接，减小热桥影响。
6.2.8 建筑围护结构气密层应连续并包围整个外围护结构，建筑设计施工图中应明确标注气密层的位置。
6.2.9 建筑外立面宜采用简洁的造型和节点设计，减少或避免出现气密性难以处理的节点。
6.2.10 建筑外门窗的气密性不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433规定的8级；幕墙的气密性不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433规定的4级；外窗框与窗扇间宜采用3道耐久性良好的密封材料密封，每个开启扇应至少设3个锁点。
6.2.11气密层应依托密闭性围护结构层并选择适用的气密性材料构成。
6.2.12 穿越气密层的门洞、窗洞、电线盒、管线贯穿处等易发生气密性问题的部位应进行针对性节点设计并对气密性措施进行详细说明。
6.2.13 不同围护结构的交界处、以及排风等设备与围护结构交界处应进行密封节点设计，并对气密性措施进行详细说明。
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7.1.1 超低能耗公共建筑应设置供热供冷系统。
7.1.2 供热供冷系统方案应优先利用可再生能源，采用多能互补系统形式，经技术经济综合分析后确定。
7.1.3 供热供冷系统设计计算时，应符合下列规定：  
1 调查场地资源时，关键数据应为一定周期的动态数据；
2 全年逐时负荷计算应采用动态负荷模拟计算软件，并结合建筑负荷特征进行能耗和运行费用的优化分析；
3 储能装置容量计算应根据不同能源品位及系统形式，经优化后确定；
4 能效指标应覆盖系统的主要供能状态，其计算应符合国家现行有关标准规定。
7.1.4 供热供冷系统设计时，应符合下列规定：
1 优先利用稳定可靠的余热、废热，
2 优先选用地源热泵、空气源热泵系统形式；
3 根据不同能源品位及系统形式，经技术经济比较后确定储能装置类型；
4 采用低温供暖方式，并兼顾集中生活热水需求；
5 系统分区划分应满足建筑负荷特征变化及控制调节灵活需求；
6 冬季需要供冷的内区，应充分利用自然冷源进行供冷。
7.1.5 冷源和热源设备应优先选用能效等级为一级的产品。机组能效比应满足表7.1.5-a至7.1.5x要求。
表7.1.5-a 分散式房间空气调节器能效等级要求
	额定制冷量CC（W）
	CC≤4500
	4500＜CC≤7100
	7100＜CC≤14000

	制冷季节能源消耗效率 SEER（W.h）/（W.h）
	单冷式
	5.00
	4.50
	4.20

	全年能源消耗效率（APF）
（W.h）/（W.h）
	热泵型
	5.80
	5.50
	5.20



表7.1.5-b 空气源热泵机组能效等级要求
	性能系数COP（W/W）
（低环境温度名义工况下）
	热风型
	2.30

	
	热水型
	2.00



表7.1.5-c 多联式空调（热泵）机组能效等级要求
	名义制冷量CC（W）
	CC≤14000
	14000＜CC≤28000
	28000＜CC≤50000
	50000＜CC≤68000
	CC＞68000

	制冷综合性能系数APF
（W.h）/（W.h）
	5.20
	4.80
	4.50
	4.20
	4.00



表7.1.5-d 电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组能效等级要求
	制冷性能系数(COP)
（W/W）
	水冷式
	6.00

	
	风冷或蒸发冷却
	3.40

	综合部分负荷性能系数IPLV
	水冷式
	7.50

	
	风冷或蒸发冷却
	4.00


7.1.6空调除湿系统设计应根据项目所在地气候及室内湿负荷特征，经技术经济比较后确定。
7.1.7 循环水泵、风机等用能设备宜采用变频调速控制方式。
7.1.8循环水泵、风机选型时，循环水泵效率应大于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价》GB19762规定的节能评价值，风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级2级。
7.1.9 输配系统能效应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。
[bookmark: _Toc134795529]7.2 新风热回收
7.2.1 超低能耗公共建筑应设置新风热回收系统。
7.2.2 新风热回收装置采用全热回收型时，全热交换效率不应低于70%；采用显热回收型时，显热交换效率不应低于75%。热回收装置的单位风量耗功率应小于0.45 W/(m3/h)。
7.2.3 新风热回收系统宜设置空气净化装置。空气净化装置对大于等于0. 5μm细颗粒物的一次通过计数效率宜高于80%，且不应低于60%。
7.2.4 新风量应满足本标准规定的最低新风量要求，并宜根据去除室内污染物需求适当提高新风量标准。
7.2.5 新风机组应进行消声隔震处理，新风系统的风道和风口设计应满足室内噪声要求。
7.2.6 新风机组与室外连通的新风和排风管应安装保温密闭型电动风阀，并与系统联动控制，保证建筑的气密性。
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8.0.1 生活给水变频调速泵组应根据用水量和用水均匀性等因素合理选择水泵及调节设施，按供水需求自动控制水泵启动台数，保证水泵在高效区运行。
8.0.2 集中生活热水供应系统的热源，应优先利用稳定可靠的余热、废热或可再生能源作为热水供应热源。冬季采用太阳能或空气源热泵作为热源时，应进行设计方案的节能效果评价。
8.0.3 仅设有洗手盆或热水用水点分散时，宜采用局部热水供应系统。
8.0.4 集中热水供应系统的管网及设备应采取保温措施，保温层厚度应按 GB/T 8175 中经济厚度计算方法确定。
8.0.5 给水泵效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价》GB19762规定的节能评价值。
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9.0.1 照明系统设计，应符合下列规定：
1 优先利用天然采光，选择高效节能光源和灯具；
2 宜选择LED光源，其色容差、色度等指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的要求；
3 照明功率密度值应比现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的要求再降低40%以上；
4 采用智能照明控制系统，分区设计、分区控制，并具备调光功能。
9.0.2 变配电室的位置宜靠近用电负荷中心。
9.0.3 变压器及用电设备应选用能效等级1级以上的产品。
9.0.4 电梯系统应采用节能控制及拖动系统，并应符合下列规定：
1 设有两台及以上电梯集中排列时，应具备群控功能；
2 电梯无外部召唤，且电梯轿厢内一段时间无预设指令时，应自动关闭轿厢照明及风扇；
3 宜采用变频调速拖动方式，高层建筑电梯系统可采用能量回馈装置。
9.0.5  暖通空调系统、公共区域照明和电梯与自动扶梯的监控要求应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的有关规定，并具备节能策略，实现按需供能。
9.0.6 智能控制系统应根据人员活动情况对设备启停或调节进行控制，并符合下列规定：
1 空调末端设备根据服务区域人员对舒适度的需求自动启停或调节；
2 空调系统新风量根据服务区域二氧化碳含量进行调节；
3 大厅、走廊、楼梯间等区域根据使用需求情况对各区照明进行自动启停或调节；
4 电梯和自动扶梯根据人员情况进行自动启停或调节；
5 空调冷热源供冷供热量根据建筑使用情况和需求量自动调节。
9.0.7 建筑能耗和环境参数数据应进行监测，并符合下列规定：
1 电、自来水、蒸汽、热水、热/冷量、燃气等总消耗量；
2 可再生能源利用系统单独监测；
3 多用户时，不同用户能耗应单独监测；
4 网络机房、餐厅、制冷机房、换热机房等重点用能房间单独监测；
5 室外温度、湿度、风速、日照强度，室内温度、湿度、二氧化碳含量。
9.0.8 建筑用电量应进行监测，并符合下列规定：
1 按照明插座、空调、电力和特殊用电等分项进行监测与计量；
2 按功能区域或使用部门（用户）进行监测与计量；
3 主要次级用能单位用电量大于或等于10kW，或单台用电设备大于或等于100kW时，应单独设置电能计量装置。
9.0.9 建筑生活给水、热水和中水等用水量应进行监测，并对制备生活热水消耗的热量和燃料量进行单独监测。
9.0.10 建筑用电、用水、用热、用冷等分项计量数据应远程传输。
9.0.11 采用互联网+能源管理云平台时，应具备下列基础功能：
1 采集和存储建筑运行数据，并对数据进行计算分析；
2 监测、管理和控制各系统运行，并实现运行数据可视化； 
3 通过数据挖掘分析节能策略，控制和调节设备及阀部件运行；
4 机组及系统运行能效最大化。
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10.0.1 超低能耗公共建筑应根据项目所在地可再生能源资源条件和建筑功能需求，经技术经济分析，结合国家、北京市相关政策，选择可再生能源利用方案。
10.0.2 可再生能源利用系统应与建筑主体工程统一规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用。
10.0.3 可再生能源利用系统应设置监测、计量与控制装置。
10.0.4 太阳能利用系统设计，应符合下列规定：
    1 采用太阳能光伏系统，并遵循光伏发电“自发自用”原则配置系统容量；
2 太阳能热利用系统时，太阳能集热器热性能参数应符合表10.0.4的规定：
表10.0.4 不同类型太阳能集热器性能参数
	工质类型
	集热器类型
	热性能参数（基于采光面积）

	
	
	瞬时效率截距
（无量纲）
	总热损系数W/(m2·℃)

	液体工质
	平板型太阳能集热器
	≥0.76
	≤5.5

	
	真空管型太阳能集热器
（无反射器）
	≥0.64
	≤3.0

	
	真空管型太阳能集热器
（有反射器）
	≥0.54
	≤2.5

	气体工质
	太阳能空气集热器
（平板型）
	≥0.60
	≤9.0

	
	太阳能空气集热器
（真空管型）
	≥0.45
	≤3.0


注：太阳能空气集热器热性能参数为空气流量0.025kg/(s·m2)下的测试结果。
10.0.5太阳能光伏系统安装在建筑立面时，应根据光伏组件与建筑围护结构的融合度和美观性进行一体化设计，并结合光伏组件的发电量、吸收率、发射率、透射率和周围建筑遮挡等因素，使系统的节能、采光、热舒适性综合效益最大化。
10.0.6 空气源热泵系统设计，应符合下列规定：
1 选型时，结合建筑负荷特征选择变频机组或多台机组；
2 设置辅助热源时，热泵机组和辅助热源承担热负荷的比例按平衡点温度确定，并进行经济性分析；
3 辅助热源优先选用低品位清洁能源。
10.0.7可再生能源耦合利用系统应根据建筑的用能特点，设计不同能源形式的应用比例，系统的综合能效比不应低于同等条件下热泵系统的能效比。
[bookmark: _Toc50136040]10.0.8采用可再生能源耦合利用系统时，宜合理利用储能设备提高系统稳定性。


[bookmark: _Toc134795533][bookmark: _Toc530142741][bookmark: _Toc529519250][bookmark: _Toc127963754]附录A 围护结构保温及构造做法

A.0.1建筑外墙宜采用外墙外保温的构造形式或夹心保温构造形式，在特殊条件下也可采用其它保温构造形式，并应采用重质围护结构。
A.0.2 采用外保温形式时，外墙保温系统防火性能及防火隔离带的设置应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289的规定。
A.0.3设置防火隔离带的有机保温板薄抹灰外保温系统基本构造宜按表A.0.3设置。
表A.0.3 有机保温板外保温系统基本构造
	基
层
墙
体

①
	
	基本构造
	构造示意图
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结
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②
	保温层
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	抹面层
	饰
面
层


⑨
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	保温板


③
	防火隔离带
④
	
	底
层



⑥
	增
强
材
料

⑦
	面
层



⑧
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A.0.4墙体外保温系统用无机保温材料的燃烧性能等级不应低于A2级，典型无机保温板薄抹灰外保温系统基本构造宜按表A.0.4设置。


表A.0.4 无机保温板外保温系统基本构造
	基
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体
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	基本构造
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A.0.5 外保温系统宜采用轻质饰面层。面密度超过30kg/㎡的外保温系统应设置托架，托架的设置应削弱热桥效应。
A.0.6 夹心墙体保温系统基本构造宜按表A.0.6设置。
表A.0.6 夹心墙体保温系统基本构造
	基本构造
	构造示意图

	外
叶
板
①
	保
温
层
②
	内
叶
板
③
	拉
结
件
④
	


	
	
	
	
	

	混
凝
土
墙
板
	保
温
板
	混
凝
土
墙
板
	高强度塑料构件或组合件
	


A.0.7外墙外保温系统用保温材料的物理性能重要指标应符合表A.0.7的规定。
表A.0.7 外墙外保温系统用保温材料物理性能指标表
	材料类型
	序号
	参数
	技术要求

	普通模塑聚苯板
	1
	导热系数（25℃），W/(m·K)
	≤0.037

	
	2
	表观密度，kg/m3
	18～22

	
	3
	垂直于板面方向的抗拉强度，MPa
	≥0.10

	
	4
	尺寸稳定性，%
	≤0.3

	
	5
	吸水率（体积分数），%
	≤2

	石墨模塑聚苯板
	1
	导热系数（25℃），W/(m·K)
	≤0.032

	
	2
	表观密度，kg/m3
	18～22

	
	3
	垂直于板面方向的抗拉强度，MPa
	≥0.10

	
	4
	尺寸稳定性，%
	≤0.3

	
	5
	吸水率（体积分数），%
	≤2

	岩棉带
	1
	质量吸湿率，%
	≤0.5

	
	2
	短期吸水量（部分浸入），kg/m2
	≤0.5

	
	3
	导热系数（25℃），W/（m·K）
	≤0.044

	
	4
	垂直于表面的抗拉强度，MPa
	≥0.15

	
	5
	酸度系数
	≥1.8

	真空绝热板
	1
	导热系数（25℃），W/（m·K）
	≤0.008

	
	2
	穿刺强度，N
	≥18

	
	3
	垂直于表面的抗拉强度，kPa
	≥80

	
	4
	压缩强度，kPa
	≥100

	
	5
	表面吸水量，g/m2
	≤100

	
	6
	穿刺后垂直于板面方向的膨胀率，%
	≤10

	聚氨酯板
	1
	芯材表观密度，kg/m3
	≥35

	
	2
	芯材导热系数（25℃），W/(m·K)
	≤0.024

	
	3
	芯材尺寸稳定性（70℃，48h），%
	≤1.0

	
	4
	吸水率（体积分数），%
	≤2

	
	5
	垂直于板面方向的抗拉强度，MPa
	≥0.10





[bookmark: _Toc134795534][bookmark: _Toc127963755]附录B 外门窗设计选型及热工性能

B.0.1超低能耗公共建筑外窗和玻璃门可按表B.0.1设计选用。
表B.0.1超低能耗公共建筑塑料窗参考配置
	序号
	名称
	框材
	玻璃配置
	传热系数
K[W/(m2·K)]
	太阳得热系数

	1
	64系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5超白+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E
	0.9~1.3
	0.7~0.76

	2
	65系列断桥隔热铝合金内平开窗
	铝合金
	5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E
	0.9
	0.62

	3
	65系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5超白+12Ar+5+12Ar+5Low-E
	1.1~1.3
	0.78

	4
	74系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5超白+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E
	1.5
	0.53

	5
	74系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E
	1.4~1.5
	0.45~0.48

	6
	75系列铝合金内平开窗
	铝合金
	5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E
	1.5
	0.49

	7
	75系列铝合金内平开窗
	铝合金
	5+9Ar+5Low-E+19Ar+5Low-E
	1.5
	0.48

	8
	75系列铝合金内平开窗
	铝合金
	5+12Ar+5Low-E+12Ar+6Low-E
	1.4
	0.47

	9
	75系列铝合金内平开窗
	铝合金
	5+12Ar+5+12Ar+5Low-E
	1.5
	0.55

	10
	75系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5铯钾＋12Ar+5Low-E+12Ar＋5Low-E
	0.9
	0.76

	11
	75系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5+12Ar+5Low-E+12Ar+6铯钾
	1.5
	0.5

	12
	75系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5铯钾+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E
	1.4
	0.54

	13
	90系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E
	0.9~1.1
	0.43~0.50

	14
	100系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E
	0.8~1.0
	0.43~0.50

	15
	100系列内平开隔热铝合金窗
	铝合金
	5超白+12Ar+5超白Low-E+12Ar+5超白Low-E
	0.9~1.1
	0.40~0.47

	16
	65系列内平开塑料窗
	塑料
	5+9Ar+5+9Ar+5Low-E
	1.5
	0.47

	17
	65系列内平开塑料窗
	塑料
	5+12Ar+5+12Ar+5Low-E
	1.2
	0.69

	18
	70系列内平开下悬塑料窗
	塑料
	5+12Ar+5+12Ar+5Low-E
	1.2~1.3
	0.68

	19
	70系列内平开下悬塑料窗
	塑料
	5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E
	1.2
	0.69

	20
	82系列内平开塑料窗
	塑料
	5超白+12Ar+5超白Low-E+12Ar+5超白Low-E
	0.8~1.0
	0.40~0.47

	21
	75系列内平开隔热铝合金窗
	木
	6+12Ar+6Low-E+12Ar+6Low-E
	0.8
	0.62

	22
	78系列内平开木窗
	木
	5超白+12Ar+5超白Low-E+12Ar+5超白Low-E
	1.1~1.3
	0.40~0.47

	23
	78系列内平开木窗
	木
	5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E
	0.7~1.0
	0.43~0.50

	注：
1 玻璃配置从室外侧到室内侧表述；双片Low-E膜的中空玻璃膜层一般位于2、4面或2、5面；真空中空玻璃的Low-E膜一般位于第4面，且真空玻璃应位于室内侧。
2 塑料型材宽度≥82mm时应为6腔室或6腔室以上型材。90系列隔热铝合金型材隔热条截面高度>54nun.100系列隔热铝合金型材隔热条截面高度>64m，且隔热条中间空腔需填充泡沫材料。


B.0.2外窗的热工性能应以检测值为准。
B.0.3外窗型材应采用保温性能好的材料和构造设计。外窗玻璃应为三玻两腔中空玻璃（两片Low-E玻璃）或Low-E真空中空玻璃，中空玻璃应采用暖边间隔条，腔体中填充氩气时氩气含量应高于85%。

[bookmark: _Toc134795535][bookmark: _Toc127963756]附录C 能效指标计算方法

C.0.1 能效指标计算软件应具备下列功能：
1 能计算围护结构（包括热桥部位）传热、太阳辐射得热、建筑内部得热、通风热损失四部分形成的负荷，计算中应能考虑建筑热惰性对负荷的影响；
2 能计算10个以上的建筑分区；
3 能计算建筑供暖、通风、空调、照明、生活热水、电梯系统的能耗和可再生能源系统的利用量及发电量；
4 采用动态计算方法；
5 能计算新风热回收和气密性对建筑能耗的影响。
C.0.2 能效指标的计算应满足下列规定：
1 气象参数应按行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346确定；
2 供暖年耗热量和供冷年耗冷量应包括围护结构的热损失和处理新风的热（或冷）需求；处理新风的热（冷）需求应扣除从排风中回收的热量（或冷量）；
3 当室外温度≤28℃且相对湿度≤70%时，应利用自然通风，不计算建筑的供冷需求；
4 供暖通风空调系统能耗计算时应能考虑部分负荷及间歇使用的影响；
5 照明能耗的计算应考虑自然采光和自动控制的影响；
6 应计算可再生能源利用量。
C.0.3 设计建筑能效指标计算参数设置应符合下列规定：
1 建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能、建筑构造尺寸、建筑围护结构传热系数、做法、外窗（包括透光幕墙）太阳得热系数、窗墙面积比、屋面开窗面积应与建筑设计文件一致；
2 建筑功能区除设计文件中已明确的非供暖和供冷区外，均应按设置供暖和供冷的区域计算；供暖和供冷系统运行时间按表C.0.3-1设置；
3 当设计建筑采用活动遮阳装置时，供暖季和供冷季的遮阳系数按表C.0.3-2确定；
4 房间人员密度及在室率、电器设备功率密度及使用率、照明开启时间按表C.0.3-3设置，新风开启率按人员在室率计算；
5 照明系统的照明功率密度值应与建筑设计文件一致；
6 供暖、通风、空调、生活热水、电梯系统的系统形式和能效应与设计文件一致；生活热水系统的用水量应与设计文件一致，并满足国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555的规定；
7 可再生能源系统形式及效率应与设计文件一致。
表 C.0.3-1建筑的日运行时间
	类别
	系统工作时间

	办公建筑
	工作日
	8：00～18：00

	
	节假日
	－

	酒店建筑
	全年
	0：00～24：00

	学校建筑
	工作日
	8：00～18：00

	
	节假日
	－

	商场建筑
	全年
	9：00～21：00

	影剧院
	全年
	9：00～21：00

	医院建筑
	全年
	8：00～18：00



表 C.0.3-2 活动遮阳装置遮阳系数SC的取值
	控制方式
	供暖季
	供冷季

	手动控制
	0.80
	0.40

	自动控制
	0.80
	0.35



表 C.0.3-3 不同类型房间人员、设备、照明内热设置
	建筑类型
	房间类型
	人均占地面积m2
	人员在室率
	设备功率密度W/m2
	设备使用率
	照明功率密度
W/m2
	照明开启时长
h/月

	办公建筑
	办公室
	10
	32.7%
	13
	32.7%
	9
	240

	
	密集办公室
	4
	32.7%
	20
	32.7%
	15
	240

	
	会议室
	3.33
	16.7%
	5
	61.8%
	9
	180

	
	大堂门厅
	20
	33.3%
	0
	0.0%
	5
	270

	
	休息室
	3.33
	16.7%
	0
	0.0%
	5
	150

	
	设备用房
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	5
	0

	
	库房、管道井
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0

	
	车库
	100
	25.0%
	15
	32.7%
	2
	270

	酒店建筑
	酒店客房
（三星以下）
	14.29
	41.7%
	13
	28.8%
	7
	180

	
	酒店客房（三星）
	20
	41.7%
	13
	28.8%
	7
	180

	
	酒店客房（四星）
	25
	41.7%
	13
	28.8%
	7
	180

	
	酒店客房（五星）
	33.33
	41.7%
	13
	28.8%
	7
	180

	
	多功能厅
	10
	16.7%
	5
	61.8%
	13.5
	150

	
	一般商店、超市
	10
	16.7%
	13
	54.2%
	9
	330

	
	高档商店
	20
	16.7%
	13
	54.2%
	14.5
	330

	
	中餐厅
	4
	16.7%
	0
	0.0%
	9
	300

	
	西餐厅
	4
	16.7%
	0
	0.0%
	6.5
	300

	
	火锅店
	4
	16.7%
	0
	0.0%
	8
	300

	
	快餐店
	4
	16.7%
	0
	0.0%
	5
	300

	
	酒吧、茶座
	4
	36.6%
	0
	0.0%
	8
	300

	
	厨房
	10
	27.9%
	0
	0.0%
	6
	330

	
	游泳池
	10
	26.3%
	0
	0.0%
	14.5
	210

	
	车库
	100
	32.7%
	15
	32.7%
	2
	270

	
	办公室
	10
	32.7%
	13
	32.7%
	8
	330

	
	密集办公室
	4
	32.7%
	20
	32.7%
	13.5
	330

	
	会议室
	3.33
	36.5%
	5
	61.8%
	9
	270

	
	大堂门厅
	20
	54.6%
	0
	0.0%
	9
	300

	
	休息室
	3.33
	36.5%
	0
	0.0%
	5
	120

	
	设备用房
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	5
	0

	
	库房、管道井
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0

	
	健身房
	8
	26.3%
	0
	0.0%
	11
	210

	
	保龄球房
	8
	40.4%
	0
	0.0%
	14.5
	240

	
	台球房
	4
	40.4%
	0
	0.0%
	14.5
	240

	学校建筑

	教室
	1.12
	26.8%
	5
	14.9%
	9
	180

	
	阅览室
	2.5
	26.8%
	10
	14.9%
	9
	180

	
	电脑机房
	4
	50.4%
	40
	100.0%
	15
	300

	
	办公室
	10
	32.7%
	13
	32.7%
	8
	270

	
	密集办公室
	4
	32.7%
	20
	32.7%
	13.5
	270

	
	会议室
	3.33
	36.5%
	5
	61.8%
	8
	120

	
	大堂门厅
	20
	54.6%
	0
	0.0%
	10
	270

	
	休息室
	3.33
	36.5%
	0
	0.0%
	5
	240

	
	设备用房
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	5
	0

	
	库房、管道井
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0

	
	车库
	100
	32.7%
	15
	32.7%
	2
	240

	商场建筑
	一般商店、超市
	2.5
	32.6%
	13
	54.2%
	10
	330

	
	高档商店
	4
	32.6%
	13
	54.2%
	16
	330

	
	中餐厅
	2
	27.9%
	0
	0.0%
	9
	300

	
	西餐厅
	2
	36.6%
	0
	0.0%
	6.5
	300

	
	火锅店
	2
	17.7%
	0
	0.0%
	5
	300

	
	快餐店
	2
	27.9%
	0
	0.0%
	5
	300

	
	酒吧、茶座
	2
	36.6%
	0
	0.0%
	8
	300

	
	厨房
	10
	27.9%
	0
	0.0%
	6
	300

	
	办公室
	10
	32.7%
	13
	32.7%
	8
	240

	
	密集办公室
	4
	32.7%
	20
	32.7%
	13.5
	240

	
	会议室
	3.33
	36.5%
	5
	61.8%
	8
	180

	
	大堂门厅
	20
	54.6%
	0
	0.0%
	10
	270

	
	休息室
	3.33
	36.5%
	0
	0.0%
	5
	120

	
	设备用房
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	5
	0

	
	库房、管道井
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0

	影剧院
	影剧院
	1
	34.6%
	0
	0.0%
	11
	390

	
	舞台
	5
	34.6%
	40
	66.7%
	11
	390

	
	舞厅
	2.5
	35.8%
	30
	35.8%
	11
	240

	
	棋牌室
	2.5
	20.8%
	0
	0.0%
	11
	240

	
	展览厅
	5
	23.8%
	20
	41.7%
	9
	300

	医院建筑
	病房
	10
	100.0%
	0
	0.0%
	5
	210

	
	手术室
	10
	52.9%
	0
	0.0%
	20
	390

	
	候诊室
	2
	47.9%
	0
	0.0%
	6.5
	270

	
	门诊办公室
	6.67
	47.9%
	0
	0.0%
	6.5
	270

	
	婴儿室
	3.33
	100.0%
	0
	0.0%
	6.5
	270

	
	药品储存库
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	5
	270

	
	档案库房
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	5
	270

	
	美容院
	4
	51.7%
	5
	51.7%
	8
	270


C.0.4 基准建筑能效指标计算参数设置应符合下列规定：
1 建筑的形状、大小、内部的空间划分和使用功能、建筑构造、围护结构做法应与设计建筑一致；
2 供冷和供暖系统的运行时间、室内温度、照明开关时间、电梯系统运行时间、房间人均占有的使用面积及在室率、人员新风量及新风机组运行时间表、及电器设备功率密度及使用率应与设计建筑一致；照明功率密度值应按表C.0.3-3确定。
3 公共建筑的围护结构热工性能和冷热源性能应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定，公共建筑的围护结构热工性能和冷热源性能应满足2016年国家建筑节能设计标准，未规定的围护结构热工性能和冷热源性能的相关参数应与设计建筑一致；
4 按设计建筑实际朝向建立基准建筑模型，并将建筑依次旋转90°、180°、270°，将四个不同方向的模型负荷计算结果的平均值，作为基准建筑负荷；
5 基准建筑无活动遮阳装置，其基准建筑窗墙面积比按表C.0.4-1选取，对于表中未包含的建筑类型，基准建筑窗墙比与设计建筑一致；
6 基准建筑的供暖、供冷系统形式按表C.0.4-2确定；基准建筑的生活热水系统形式和用水定额应与设计建筑一致，热源为燃气锅炉，其能效要求与参照标准中供暖热源的要求一致；
7 基准建筑的电梯系统形式、类型、台数、设计速度、额定载客人数应与设计建筑一致，电梯待机时的能量需求（输出）为200W，运行时的特定能量消耗为1.26mWh/kgm。
表 C.0.4-1基准建筑窗墙面积比
	建筑类型
	窗墙面积比（%）

	零售小超市
	7

	医院建筑
	27

	酒店建筑（房间数≤75间）
	24

	酒店建筑（房间数＞75间）
	34

	办公建筑（面积≤10000㎡）
	31

	办公建筑（面积＞10000㎡）
	40

	餐饮建筑
	34

	商场建筑
	20

	学校建筑
	25



表 C.0.4-2 基准建筑供暖、供冷系统形式
	建筑类型
	系统形式

	办公建筑
	末端形式
	散热器供暖，风机盘管系统

	
	冷源
	电制冷机组

	
	热源
	燃煤锅炉

	酒店建筑
	末端形式
	风机盘管系统

	
	冷源
	电制冷机组

	
	热源
	燃煤锅炉

	学校
	末端形式
	散热器供暖，分体空调

	
	冷源
	分体式空调

	
	热源
	燃煤锅炉

	商场
	末端形式
	全空气定风量系统

	
	冷源
	电制冷机组

	
	热源
	燃煤锅炉

	医院
	末端形式
	全空气系统

	
	冷源
	电制冷机组

	
	热源
	燃煤锅炉

	其他类型
	末端形式
	风机盘管系统

	
	冷源
	电制冷机组

	
	热源
	燃煤锅炉


C.0.5 建筑能耗综合值（以电计）应按下式计算：
                               （C.0.5）
式中：——建筑能耗综合值，kWh/（m2·a）；
——不含可再生能源发电的建筑能耗综合值，kWh/（m2·a）；
——建筑面积；
——年本体产生的类型可再生能源发电量，kWh；
[bookmark: _GoBack]——年周边产生的类型可再生能源发电量，kWh。
C.0.6 不含可再生能源发电的建筑能耗综合值（以电计）应按下式计算：

      （C.0.6）
式中：——年供暖系统能源消耗，kWh；
——年供冷系统能源消耗，kWh；
——年照明系统能源消耗，kWh；
——年生活热水系统能源消耗，kWh；
——年生活给水系统能源消耗，kWh；
——年电梯系统能源消耗，kWh。
 ——类型能源对于电能的能源换算系数，按本标准表C.0.13选取
C.0.7电梯能耗应按公式C.0.7计算，且计算中采用的电梯速度、额定载重量、特定能量消耗等参数应与设计文件或产品铭牌一致。
                  （C.0.7）
式中：——年电梯能耗（kWh/a）；
——特定能量消耗（mWh/kgm）；
——电梯年平均运行小时数（h）；
——电梯速度（m/s）；
——电梯额定载重量（kg）；
——电梯待机时能耗（W）；
——年平均待机小时数（h）。
C.0.8可再生能源发电量应包括太阳能光热、太阳能风电、太阳能光伏发电等，太阳能光伏发电量可按下式计算：
                     （C.0.8）
式中：——光伏系统的年发电量（kWh）；
I ——光伏电池表面的年太阳辐射照度（kWh/m2）；
——光伏电池的转换效率（%）；
——光伏系统的损失效率（%），按表C.0.7取值； 
——光伏系统光伏面板的净面积（m2）。
表C.0.8 光伏系统损失效率（%）
	转换器损失
	7.5%

	组件遮光
	2.5%

	组件温度
	3.5%

	遮光
	2%

	失配和直流损失
	3.5%

	最大功率点失配误差
	1.5%

	交流损失
	3%

	其他
	1.5%

	总损失
	25%



C.0.9可再生能源利用率计算中各系统能源利用量应以标煤发热量为单位，可再生能源利用率应按公式C.0.9计算：
       （C.0.9）
式中：
——可再生能源利用率，%；
——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
——供暖年耗热量，kWh；
——供冷年耗冷量，kWh；
——年生活热水耗热量，kWh;
——电能相对于标煤发热量的能源换算系数，按本标准表C.0.13选取。
C.0.10供暖系统中可再生能源利用量应按下列公式计算：
      （C.0.10-1）
               （C.0.10-2）
                （C.0.10-3）
                        （C.0.10-4）
                        （C.0.10-5）

式中：
——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
——地源热泵机组暖年耗电量，kWh；
——空气源热泵机组供暖年耗电量，kWh。
C.0.11生活热水系统中可再生能源利用量应按下列公式计算：
         （C.0.11-1）                  
                      （C.0.11-2）
                      （C.0.11-3）
                     （C.0.11-4）
                     （C.0.11-5）

式中：
——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
C.0.12供冷系统中可再生能源利用量应按下列公式计算：
                        （C.0.12-1）
                     （C.0.12-2）

式中：
——太阳能供冷系统的年可再生能源利用量，kWh；
——太阳能供冷系统的年供冷量，kWh。
C.0.13 能源换算系数应符合表C.0.13的规定。
表 C.0.13 能源换算系数
	能源类型
	换算单位
	能源换算系数

	标准煤
	
	3.13

	天然气
	
	3.79

	热力
	
	0.47

	生物质能
	
	0.077

	电力（含光伏、风力等可再生能源发电）
	
	1

	电能相对于标煤发热量
	
	2.6


C.0.14 建筑本体节能率计算时，设计建筑的建筑能耗综合值不应包括可再生能源发电量，并应按下式计算：
                                （C.0.14）
式中：——建筑本体节能率，%；
——设计建筑不含可再生能源发电的建筑能耗综合值（kWh/m2）；  
——基准建筑的建筑能耗综合值（kWh/m2）。 
C.0.15 建筑综合节能率计算应按下式计算：
                                （C.0.15）
式中：——建筑综合节能率，%；
——设计建筑的建筑能耗综合值（kWh/m2）。
C.0.16 能效指标计算报告中应包含下列内容:
1 建筑的基本信息，包括项目名称、建筑类型、建筑面积、层数、朝向等；
2 外墙、屋面、外窗、遮阳等围护结构的关键参数等；
3 供暖空调、通风及能源系统的类型、系统形式、效率等；
4 建筑内部物理分隔图及其是否供暖空调，能耗模拟工具中采用的热区分隔图等； 
5 对计算结果产生影响的模型简化的说明文件；
6 能耗模拟计算输入和输出文件
7 能耗模拟软件的基本信息，包括名称、版本号、功能和计算方法的简介、准确性验证以及其他证明软件准确性的信息。
8 影响超低能耗公共建筑能效指标的其他参数；
9 表C.0.15超低能耗公共建筑技术指标审核表
表C.0.16 超低能耗公共建筑技术指标审核表
	项目基本信息

	项目名称
	
	建筑功能
	[bookmark: a_1_2]

	建筑面积
	
	建筑层数
	[bookmark: a_2_2]

	建筑位置
	
	咨询单位
	[bookmark: a_3_2]

	建筑面积
	
	咨询工程师
	[bookmark: a_4_2]

	使用面积
	
	联系方式
	[bookmark: a_5_2]

	计算软件
	
	软件版本
	

	围护结构参数

	各朝向窗墙面积比
	各朝向窗墙面积比

	东
	南
	西
	北
	

	
	
	
	
	

	外窗参数
	传热系数Ki (W/(m2·K))
	太阳总得热系数SHGC

	东外窗1
	
	

	西外窗1
	
	

	西外窗2
	
	

	南外窗1
	
	

	北外窗1
	
	

	北外窗2
	
	

	屋面1
	
	-

	外墙(包括非透明幕墙)1
	
	-

	外墙(包括非透明幕墙)2
	
	-

	非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板1
	
	-

	非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板2
	
	-

	非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板3
	
	-

	非采暖房间与采暖房间的隔墙或楼板4
	
	-

	气密性及通风系统

	项目
	数值

	气密性指标
	[bookmark: Pa50]

	自然通风
	[bookmark: tongqi]是/否

	热回收系统形式
	

	热回收效率（%）
	

	供暖空调系统形式

	供暖空调系统名称
	系统类型
	效率

	系统1
	
	

	系统2
	
	

	系统3
	
	

	系统4
	
	

	使用方式
	类型

	每日开始使用时间
	

	每日结束使用时间
	

	供冷季每周使用天数
	

	供暖季每周使用天数
	

	建筑负荷计算结果

	
	热负荷kWh
	单位面积热负荷kWh/m2
	冷负荷kWh
	单位面积冷负荷kWh/m2

	全年
	
	
	
	

	建筑能耗计算结果

	项目
	总能耗kWh/a
	单位面积能耗kWh/(m2a)

	供暖能耗
	
	

	供冷能耗
	
	

	输配系统能耗
	
	

	照明系统能耗
	
	

	生活热水能耗
	
	

	电梯能耗
	
	

	可再生能源产能量
	
	

	建筑总能耗综合值（不含可再生能源发电）
	
	

	建筑总能耗综合值
	
	

	审核结论

	项目
	数值
	指标规定
	是否满足要求

	能效指标
	建筑综合节能率（%）
	[bookmark: f1]
	
	[bookmark: f12]

	
	建筑本体节能率（%）
	[bookmark: f2]
	
	[bookmark: f23]

	
	建筑气密性（换气次数）
	[bookmark: f3]
	
	[bookmark: f32]

	
	可再生能源利用率（%）
	
	
	

	
	建筑能耗综合值kWh/(m2a)
	
	
	

	审核结论
	[bookmark: f_end]本项目的技术满足/不满足北京市《超低能耗公共建筑设计标准》的要求。




[bookmark: _Toc127963757][bookmark: _Toc134795536]附录D 建筑碳排放计算方法

D.0.1建筑运行阶段碳排放计算范围应包括建筑暖通空调、生活热水、生活给水、照明、插座、炊事用能及可再生能源、建筑碳汇等在建筑运行期间的综合碳排放量。
D.0.2建筑物碳排放的计算范围应为建筑物建设工程规划许可证范围内能源消耗产生的碳排放量和可再生能源及碳汇系统的减碳量。
D.0.3建筑运行阶段碳排放量应根据各系统不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子确定，建筑运行阶段单位建筑面积的总碳排放量应按公式D.0.3-1~2计算。
	
	D.0.3-1

	        
	D.0.3-2


式中：
——建筑使用阶段单位建筑面积碳排放量，kgCO2/m2；
——建筑第i类能源年消耗量，单位/a；
——建筑消耗终端能源类型，包括电力、燃气、石油、市政热力等；
——第i类能源的碳排放因子，碳排放因子见表D.0.3-1~2；
——j类系统的第i类能源消耗量，单位/a；
——j类系统消耗由可再生能源系统提供的第i类能源量，单位/a；
j——建筑用能系统类型，包括供暖空调、照明、生活热水系统等；
——建筑绿地碳汇系统年减碳量，kgCO2/a；
——建筑设计寿命，a；
——建筑总使用面积，m2。
D.0.3-1 电力和热力碳排放因子参数推荐值
	能源种类
	排放因子
	单位

	电力
	0.604
	tCO2/MWh

	热力
	0.11
	tCO2/GJ


注：数据来源于北京市地方标准《二氧化碳核算和报告要求 其他行业》DB11/T 1787-2020。
D.0.3-2 常用化石燃料相关参数推荐值
	燃料品种
	单位热值含碳量（tC/TJ）
	碳氧化率（%）
	单位热值CO2排放因子（tCO2/TJ）

	无烟煤
	27.49
	85
	85.68

	一般烟煤
	26.18
	85
	81.59

	燃料油
	21.10
	98
	75.82

	汽油
	18.90
	98
	67.91

	柴油
	20.20
	98
	72.59

	一般煤油
	19.60
	98
	70.43

	液化石油气
	17.20
	98
	61.81

	天然气
	15.30
	99
	55.54

	其他煤气
	12.20
	99
	44.29


注：数据来源于北京市地方标准《二氧化碳核算和报告要求 其他行业》DB11/T 1787-2020。



[bookmark: _Toc134795537]附录E 超低能耗公共建筑能耗及碳排放值

E.0.1 超低能耗公共建筑的建筑能耗综合值可按表E.0.1选取。
表E.0.1 超低能耗公共建筑能耗综合值指标（等效耗电量）
	建筑类型
	建筑能耗综合值（kWh/(m2a)）

	办公
	＜10000m2
	23.7

	
	≥10000m2
	29.1

	酒店
	＜10000m2
	28.3

	
	≥10000m2
	33.7

	商场
	49.8

	医院（门诊医技楼）
	48.3

	教学楼
	29.5

	图书馆
	26.0


注：表中能耗为包含供暖、通风、空调照明、生活热水、生活给水、电梯和可再生能源系统的等效电量。
E.0.2 超低能耗公共建筑运行阶段的碳排放强度可按表E.0.2选取。
表E.0.2 超低能耗公共建筑运行阶段碳排放强度指标
	建筑类型 
	碳排放强度（kgCO2/(m2a)）

	办公
	＜10000m2
	20

	
	≥10000m2
	23

	酒店
	＜10000m2
	30

	
	≥10000m2
	34

	商场
	53

	医院（门诊医技楼）
	42

	教学楼
	19

	图书馆
	20


注：表中能耗为包含供暖、通风、空调照明、生活热水、生活给水、电梯、炊事、插座和可再生能源系统的建筑运行阶段单位面积碳排放强度。
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2  标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”
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